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ALTERACAO DE PROJETO EM JUNHO DE 2014
@ EXTINTOR PQS 4 kg PAVIMENTO TERREO - ARQUIBANCADA D
ESC. 1:100
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TERMINAL AEREO H 2 50 cm ( LIVRE )
CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO - @ 30 cm
ATERRAMENTO DO SPCDA - Cordoalha de Cobre # MIN. 35 mm? ou BARRA CHATA EM ALUMINIO
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